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FOTO 2: FOTO DA BOMBA INJETORA DO GERADOR DE ENERGIA DO DTA APÓS A 
MANUTENÇÃO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Manutenção nas bombas injetoras dos Geradores de Energia dos prédios do DTA e DEA.
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