
                           OBRA: 
                           EMPRESA: 

FOTO 3 E 4: DETALHE DAS EVAPORADORAS DA CÂMARA FRIG ORIGENA E DE RESFRIAMENTO. 
OS EQUIPAMENTOS FORAM REVISADOS E CONSERTADOS.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Contratação de empresa especializada para execução de reforma completa nas Cãmaras de 
resfriamento e congelamento do DTA.

FOTO 5, 6 E 7: DETALHE DA CORTINA DE AR INSTALADA N A PORTA DA CÂMARA FRIGORIGENA 
E DETALHES INTERNOS E EXTERNO DO NOVO QUADRO DE COM ANDO.
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FOTO 1 E 2: DETALHE DOS COMPROSSORES DA CÂMARA FRIA  - SISTEMA FOI REVISADO, 
FORAM SUBSTITUÍDOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E GÁS R EFRIGERANTE.


