
                           OBRA: 
                           EMPRESA: 

FOTOS 4 A 6: DETALHE INTERNO DOS NOVOS QUADROS INST ALADOS. FORAM ELIMINADOS AS 
CHAVES SECCIONADORAS, SUBSTITUÍDOS CABOS ROMPIDOS, SUBSTITUÍDOS TODOS OS 
DISJUNTORES, BARRAMENTOS. TODOS OS QUADROS INSTALAD OS ATENDEM A NORMA TÉCNICA 
VIGENTE ABNT NBR 5410/2004.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Contratação de Empresa especializada para execução de adequação e reforma da entrada de 
energia do prédio do DEPAN.

                           Período:       ABRIL/201 5
IBF Engenharia Elétrica e Consult.

FOTOS 1 A 3: DETALHE DOS QUADROS ANTIGOS DE ENTRADA  DE ENERGIA DO DEPAN. OS 
QUADROS APRESENTAVAM DIVERSOS PROBLEMAS, TAIS COMO SUPER AQUECIMENTO, CABOS 
ROMPIDOS, CHAVE SECCIONADORA QUEBRADA, ENTRE OUTROS .



                           OBRA: 
                           EMPRESA: 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
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energia do prédio do DEPAN.

                           Período:       ABRIL/201 5
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FOTO 8: DETALHE EXTERNO DOS NOVOS QUADROS ELÉTRICOS  INSTALADOS NA CABINE DE 
ENTRADA DE ENERGIA DO DEPAN.

FOTO 7: DETALHE INTERNO DOS NOVOS QUADROS ELÉTRICOS  INSTALADOS NA CABINE DE 
ENTRADA DE ENERGIA DO DEPAN.


