
                          SITUAÇÃO: 
                           ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
AMPLIAÇÃO DA REDE DE GÁS GLP DA FEA

FOTOS 1: CENTRAL DE GÁS GLP COM 6 BOTIJÕES B190. - A REDE INICIA NA CENTRAL, ONDE É 
RAMIFICADA PARA ALIMENTAR O PRÉDIO DO DTA E OS OUTR OS PRÉDIOS.

                           DATA:            MARÇO/2 015

FOTOS 2 e 3: DETALHE DA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁ S NA CASA DA CALDEIRA E NO 
DEPAN.

FOTOS 4 e 5: DETALHE DA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁ S QUE ALIMENTA O LAB. DE 
HIGIÊNE E O PRÉDIO DO DCA.
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FOTOS 6 e 7: DETALHE DA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁ S QUE ALIMENTA O  PRÉDIO DE 

FOTOS 8: DETALHA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS GLP  INSTALADO NO DEA.


