
                           OBRA: 
                           EMPRESA: 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Instalação de Central de Gases Especiais no Laborat ório de Pesquisas Integradas da FEA.

FOTO 3: DETALHE DO ABRIGO DE GASES ESPECIAIS DO LAC  FINALIZADO.

                           Período:       MAIO/2015
CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA-EPP

FOTOS 1 E 2: DETALHE DOS PORTÕES DE CORRER INSTALAD OS NO ABRIGO DE GASES 
ESPECIAIS DO LAC.



                           OBRA: 
                           EMPRESA: 

FOTO 2: DETALHE DO TRILHO DO PORTÃO INSTALADO.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Instalação de portões de correr no abrigo de Gás GL P do Lab. Pesquisas Integradas.

CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA-EPP
                           Período:       MAIO/2015

FOTOS 1: DETALHE DO PORTÃO DE CORRER INSTALADO NO A BRIGO DE GÁS GLP DO 
LABORATÓRIO DE PESQUISAS INTEGRADAS.



                           OBRA: 
                           EMPRESA: 

FOTOS 4 A 6: DETALHE DA INSTALAÇÃO DA TELA DE PROTE ÇÃO NAS CALHAS DO PRÉDIO DE 
LABORATÓRIOS DE GRADUAÇÃO - LEG.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Contratação de empresa para instalação de telas de proteção nas calhas da Planta Piloto 
do DEA e Laboratório de Graduação
CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA-EPP

                           Período:      MAIO/2015

FOTO 1 A 3: DETALHE DA  INSTALAÇÃO DA TELA DE PROTE ÇÃO NAS CALHAS DA PLANTA 
PILOTO DO DEA.



                           OBRA: 
                           EMPRESA: 

FOTOS 5  DETALHE DO SERVIÇO FINALIZADO - PASSRELA E NTRE DEA E DCA.

FOTO 3 E 4: DETALHE DAS CALHAS, RUFOS E DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL INSTALADOS NA 
PASSARELA ENTRE ODEA E DCA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Contratação de empresa para instalação de rufos, ca lhas e descida de água pluvial nas 
passarelas entre DEA e DCA e DCA/DEPAN.
CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA-EPP

                           Período:      MAIO/2015

FOTO 1 E 2: DETALHE DAS CALHAS, RUFOS E DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL INSTALADOS NA 
PASSARELA ENTRE O DCA E DEPAN.



                           OBRA: 
                           EMPRESA: 

FOTOS 5  DETALHE DO SERVIÇO FINALIZADO - CRELHAS IN STALADAS NAS DUAS DESCIDA DE 
ÁGUA DA PASSARELA ENTRE DEA E DCA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Contratação de empresa para execução e instalação d e grelhas para escoamento de água 
de chuva da passarela entre o DEA e DCA.
CARLOS JAIR LAGRANHA & CIA LTDA-EPP

                           Período:      MAIO/2015

FOTO 1 E 2: DETALHE DA GRELHA METÁLICA INSTADA COM VÃO DE LUIZ INFERIOR A 1 CM 
PARA EVITAR ACIDENTES.

FOTO 3 E 4: DETALHE DAS GRELHAS METÁLICAS INSTADAS COM VÃO DE LUIZ INFERIOR A 1 
CM PARA EVITAR ACIDENTES.


